
 

 

 

Порядок подготовки  

 к отопительному сезону 2026/2027 гг. 
  

После окончания очередного отопительного сезона в нашем 

городе стартует кампания по подготовке организаций и учреждений к 

работе в предстоящем осеннем-зимний периоде (ОЗП). Подготовка к 

работе в период 2026/2027 осуществляется в порядке, установленном 

Правилами подготовки организаций к отопительному сезону, его 

проведения и завершения, утвержденными постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 14.05.2020 №286.  

Пинское межрайонное отделение филиала Госэнергогазнадзор по 

Брестской области напоминает порядок действий по подготовке к 

осенне-зимнему периоду. 

1. До 15 июня 2026 г. разработать планы организационно-

технических мероприятий по подготовке к ОЗП с учетом требований 

законодательства, предписаний и рекомендаций Госэнергогазнадзора.  

2. Выполнить обязательные регламентные работы по 

подготовке к ОЗП, в том числе: 

–    провести ревизию запорной и регулирующей арматуры; 

– восстановить нарушенное изоляционное покрытие на 

трубопроводах и другом оборудовании систем теплопотребления, 

теплоисточников; 

- провести гидравлические испытания тепловых сетей, 

водоподогревателей, гидравлические испытания и промывку 

трубопроводов и оборудования тепловых пунктов, систем отопления, 

трубопроводов и калориферов систем вентиляции; 

–     провести работы по поверке приборов учета тепловой 

энергии; 

–     в целях экономии тепловой энергии организациям необходимо 

провести техническое обслуживание систем автоматического 

регулирования температуры систем отопления и ГВС;  

3. Распорядительным документом организации назначить 

комиссию по проверке готовности объектов организации к работе в 

осенне-зимний период (не позднее, чем за 10 дней до начала работы 

комиссии). В состав комиссии в обязательном порядке включить: 

руководителя или уполномоченное им лицо и других ответственных 

должностных лиц организации, представителей органа 

Госэнергогазнадзора по согласованию. В состав комиссии для 

жилищного фонда, не находящегося на обслуживании организаций  

жилищно-коммунального хозяйства (ЖПК, ЖСПК, ТС и субъекты 

хозяйствования, имеющие на балансе общежития), включить 

представителя местного исполнительного и распорядительного органа 

или уполномоченной им организации по согласованию. 
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4. Дополнительно подтвердить готовность котельной 

мощностью более 200 киловатт независимо от мощности 

установленных в ней котлов необходимо заключением Госпромнадзора. 

Регистрация паспорта готовности теплоисточника или паспорта 

готовности потребителя к работе в осенне-зимний период (далее 

паспорта готовности) осуществляется органом Госэнергогазнадзора на 

основании заявления владельца теплоисточника или организации – 

потребителя. Также регистрация паспортов готовности будет доступна 

на сайте https://e-pasluga с 01.05.2026 года.  

При участии в работе комиссии по проверке готовности 

организаций к работе в ОЗП персоналом Госэнергогазнадзора будет 

осуществляться фотофиксация энергоустановок (оборудования 

тепловых пунктов, расстановки контрольно-измерительных приборов и 

наличия технической документации). 

 При подготовке к ОЗП необходимо обратить особое внимание на 

соблюдение правил техники безопасности во время работ на 

теплоустановках и тепловых сетях. 

Напоминаем, что в соответствии со статьей 21.7 Кодекса об 

административных правонарушениях Республики Беларусь отсутствие 

зарегистрированного в установленном порядке паспорта готовности 

теплоисточника или паспорта готовности потребителя к работе в 

осенне-зимний период влечет наложение штрафа на юридическое лицо - 

до пятисот базовых величин. 

 

Для подачи заявления и получения подробной информации 

просим обращаться в Пинское межрайонное отделение по тел.:  

- теплотехническая группа  – 61-70-95; 

-  приемная – 61-76-00. 

 

Начальник группы энергогазинспекции теплотехнической  

группы Пинского межрайонного отделения государственный 

инспектор по энергетическому  и газовому надзору Журко А.В. 
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